Załącznik nr 6 do SIWZ
FZ-281-58/16

Wymagania techniczne i technologiczne
1. Instalacje zasilające i feronowe maja być prowadzone w korytkach wielkościowo dobranych do ilości przewodów.
2. Urządzenia klimatyzacyjne maja być zasilane oddzielną linią zasilającą z najbliższej rozdzielni wraz z montażem odpowiedniego zabezpieczenia (prace podłączeniowe w rozdzielni odbędą się pod nadzorem Przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A w Krakowie S.A.). W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zasilani z gniazda (tylko za pisemna zgodą Zamawiającego).
3. Montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianie budynku będzie w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A w Krakowie
4. Urządzenie  wymagające rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (urządzenia zawierające powyżej 3kg fluorowanych gazów) mają być zgodne z ustawą f-gazową (z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).  Dla każdego urządzenia wymagane jest założenie karty urządzenia w terminie do 10 dni od dnia zamontowania i napełnienia substancją kontrolowaną lub gazem cieplarnianym.  Wszelkie kontrole szczelności oraz działania serwisowe mają zostać  udokumentowane w założonej karcie urządzenia.

	L.p.
	Zakres prac:
	adres, nr pomieszczenia
	szacunkowa kubatura pomieszczenia w którym ma zostać zamontowany klimatyzator
	ilość osób na stałe przebywająca w pomieszczeniu
	ilość jednostek komputerowych (lub innych urządzeń emitujących ciepło) w pomieszczeniu
	Opis dokładnej lokalizacji montowanego urządzenia, szczególne wymagania:
	Prace montażowe można wykonywać w następujących godzinach :
	Ilość wymaganych przeglądów
	Osoba do kontaktu i udostępnienia pomieszczenia na etapie postępowania przetargowego (+ nr telefonu).

	1
	Dostawa i montaż klimatyzatora do Punktu Socjalnego Azory
	ul. Weissa
Pętla autobusowa Azory
	35 m3
	1
	0
	klimatyzator ścienny z możliwością nastawiania czasu pracy urządzenia, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub do węzła WC
	Dzień powszedni
6-13
	
Minimum 2 w ciągu 12 miesięcy
	Jowencjusz Waszczuk
012-254-13-20
606 371 180

Sławomir Przetocki
012-254-14-01

	2
	Dostawa i montaż klimatyzatora do Punktu Socjalnego Borek Fałęcki Autobusy
	ul. Zakopiańska 117J
	35 m3
	1
	0
	klimatyzator ścienny z możliwością nastawiania czasu pracy urządzenia, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub do węzła WC

	Dzień powszedni
6-13
	Minimum 2 ciągu 12 miesięcy
	

	3
	Dostawa i montaż klimatyzatora do Punktu Socjalnego Kurdwanów Autobusy
	ul. Stojałowskiego 46A
	23 m3
	1
	0
	klimatyzator ścienny z możliwością nastawiania czasu pracy urządzenia, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub do węzła WC

	Dzień powszedni
6-13
	Minimum 2 ciągu 12 miesięcy
	

	4
	Dostawa i montaż klimatyzatora do Punktu Socjalnego Salwator
	ul. Królowej Jadwigi 3
	17 m3
	1
	0
	klimatyzator ścienny z możliwością nastawiania czasu pracy urządzenia, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub do węzła WC

	Dzień powszedni
6-13
	Minimum 2 ciągu 12 miesięcy
	

	5
	Dostawa i montaż klimatyzatora do Punktu Socjalnego Strzelców (Prądnik Czerwony)
	ul. Strzelców
Pętla autobusowa
Prądnik Czerwony
	35 m3
	1
	0
	klimatyzator ścienny z możliwością nastawiania czasu pracy urządzenia, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub do węzła WC
	Dzień powszedni
6-13
	Minimum 2 ciągu 12 miesięcy
	

	6
	Dostawa i montaż  klimatyzatora  - PSBO CENTRUM D 7
	PSBO CENTRUM D 7                Kraków
	120 m3
	10
	5
	klimatyzator sufitowy, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub do węzła WC
	Sobota
9 - 15
	Minimum 2 ciągu 12 miesięcy
	Joanna Świt
tel.608 674 301

	7
	Dostawa i montaż  klimatyzatora - PSBO nr 2 Powstańców Wielkopolskich
	PSBO nr 2 Powstańców Wielkopolskich 6 Kraków
	70 m3
	10
	2
	klimatyzator ścienny, naprzeciwko drzwi wejściowych do punktu, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin  do węzła WC
	Sobota
9 - 15
	Minimum 2 ciągu 12 miesięcy
	Joanna Świt
tel.608 674 301

	8
	Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni -pokój nr 22 budynek administacyjny TB.
	Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce ul. Makuszyńskiego 34
	48 m³
	0
	Dwie szafy dla zasilania i sterowania komputerów i monitoringu. Około 20 urządzeń emitujących ciepło.
	klimatyzator ścienny, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub do węzła WC, klimatyzator będzie pracował 24 h/dobę
	6.00 – 14.00
	Minimum 4 ciągu 12 miesięcy
	Edward Talowski
Tel.881 954 008

	9
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia magazynowego nr 10 .
	Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce                             ul. Makuszyńskiego 34
	110 m³
	3
	Dwie jednostki komputerowe
	klimatyzator ścienny, jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz , klimatyzator będzie pracował 24 h/dobę
	6.00 – 14.00
	Minimum 2 rocznie
	Edward Talowski    
   Tel. 881 954 008

	10
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia nr 127 - serwerownia TT.
	Stacja Obsługi Tramwajów ul. J.Brożka 3 część administracyjna hali,  I piętro pokój nr 127
	52 m3
	0
	UPS 1szt moc 4kW, szafa Rako wys około 130cm wyposażona w 4 rozdzielacze - rutery i UPS,    szafa Rako wys około 230 cm wyposażona w całości w serwery i rozdzielacze sygnału. komputer 1, 2 monitory LCD
	demontaż starego urządzenia, montaż klimatyzatora ściennego, jednostka zamontowana w miejscu starej na elewacji  zewnętrznej budynku od strony wschodniej, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku  klimatyzator będzie pracował 24 h/dobę
	w pomieszczeniu od godziny 6:00 do godziny 13:30 na zewnątrz pomieszczenia od godziny 6:00 do 20:00
	Minimum 4 ciągu 12 miesięcy
	Paweł Dąbrowski
Tel. 664-948-088

	11
	Dostawa i montaż  klimatyzatora w pomieszczeniu budynku Stacji Paliw  pomieszczenie nr 164 w TP
	Stacja Obsługi Autobusów Płaszów       ul. Biskupińska 2,
	22 m3
	1
	1 komputer
	klimatyzator ścienny z funkcją ogrzewania , jednostka zewnętrzna na dachu budynku, lub elewacji odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku lub do węzła WC
	06:00 - 14:00
	Minimum 2 ciągu 12 miesięcy
	Łukasz Ślęzak
012-254-18-14
668-030-943

	12
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia biurowego nr 14 w TP



	Stacja Obsługi Autobusów Płaszów ul. Biskupińska 2,
	50 m3
	2
	2 komputery + 2 monitory
	klimatyzator ścienny z funkcją ogrzewania , jednostka zewnętrzna na dachu budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku

	06:00 - 14:00
	Minimum 2 ciągu 12 miesięcy
	Łukasz Ślęzak
012-254-18-14
668-030-943

	13.
	Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu nr 8 Serwerownia Główna 
	Budynek Serwerowni Głównej ul. J. Brożka 3
	45 m3
	0
	wymagana całkowita moc chłodnicza 6kW
	klimatyzator sufitowy (kasetonowy), jednostka zewnętrzna na dachu budynku, skropliny odprowadzone do węzła socjalnego (istniejące rozwiązanie), klimatyzator będzie pracował 24 h/dobę, zadana temperatury w okresie letnim tj. 24oC,  prace nie mogą być wykonywane w okresie 11-07-2016 do 05-08-2016r


	08:00 - 14:00
	Minimum 4 ciągu 12 miesięcy
	012 254 1943
lub
012 254 1022

	14
	Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia nr 110 Głównej Dyspozytorni Ruchu  
	Budynek administracyjny ul. Św. Wawrzyńca 13
	120 m3
	3
	5
	klimatyzator  kanałowy zapewniający dopływ świeżego powietrza, jednostka zewnętrzna na ścianie budynku, skropliny odprowadzone do rynny lub do węzła WC, dodatkowo na ścianie ma zostać zamontowana centralka do obsługi klimatyzatora.
	Dzień powszedni
8-19
	
Minimum 2 w okresie 12 misięcy
	Piotr Walkowicz
012-54-13-08
602-720-472

Hubert Waguła
012-254-13-10
662-60-50-87

	15
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia nr 111 Głównej Dyspozytorni Ruchu  
	
	110 m3
	3
	7
	klimatyzator  kanałowy zapewniający dopływ świeżego powietrza, jednostka zewnętrzna na ścianie budynku, skropliny odprowadzone do rynny lub do węzła WC, dodatkowo na ścianie ma zostać zamontowana centralka do obsługi klimatyzatora.
	Dzień powszedni
8-19
	Minimum 2 w okresie 12 misięcy
	

	16
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia nr 113 Głównej Dyspozytorni Ruchu 
	
	63 m3
	2
	1
	 klimatyzator ścienny z jedną jednostką zewnętrzną  na ścianie budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku do rynny lub do węzła WC
	Dzień powszedni
8-19
	
Minimum 2 w okresie 12 misięcy
	

	17
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia nr 114 Głównej Dyspozytorni Ruchu 


	
	45 m3
	1
	
1
	2 klimatyzatory ścienne z jedną jednostką zewnętrzną  na ścianie budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku do rynny lub do węzła WC
	Dzień powszedni
8-19
Dzień powszedni
7-15
	
Minimum 2 w okresie 12 miesięcy
	

	18
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia nr 115 Głównej Dyspozytorni Ruchu 
	
	45 m3
	1
	1
	
	
	
	

	19
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia nr 118 Głównej Dyspozytorni Ruchu  
	
	77 m3
	1
	1
	2 klimatyzatory ścienne z jedną jednostką zewnętrzną  na ścianie budynku, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku do rynny lub do węzła WC
	Dzień powszedni
7-15
Dzień powszedni
7-15
	Minimum 2 w okresie 12 miesięcy
	Magdalena Robak
Hubert Waguła
012-254-13-10

	20
	Dostawa i montaż  klimatyzatora do pomieszczenia nr 120 Głównej Dyspozytorni Ruchu  
	
	62 m3
	1
	1
	
	
	
	Magdalena Robak
Hubert Waguła
012-254-13-10




1

