załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

Numer zamówienia: FZ-281-74/14 


Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia
	L.p.
	Nazwa 
	Ilość (szt.)

	1
	Bateria UPS – Battery Module for Symmetra PX, Smart-UPS VT or Galaxy 3500
	10


WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) wymiana baterii UPS do zasilacza awaryjnego APC SMART-UPS VT 10kVA, kalibracja oraz sprawdzanie w godzinach nocnych (22:00 – 4:00)
2) UPS jest aktualnie objęty supportem producenta

3) Wykonawcza podczas wymiany baterii zobowiązany jest zapewnić asystę serwisu producenta tj. firmy APC

4) dostarczone i wymieniane baterie musza być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się oferowania baterii regenerowanych

5) stare baterie Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego i zutylizować
6) Zamawiający zapewnia agregat prądotwórczy podczas wymiany baterii

7) Wykonawca zobowiązany jest z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować Zamawiającego o terminie wymiany baterii
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