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Kraków, dnia 01.03.2019 r.
Znak sprawy: : LP.281.8.2019
LP /373/19
Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Dostawy materiałów elektrycznych”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: LP.281.8.2019.
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: LP.281.8.2019, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wyjaśnia:

Pytanie 1

Bardzo proszę o informację czy istnieje możliwość zmiany zadania tak abyśmy mogli zaoferować cześć materiałów z zadania nr 7. W naszej ofercie jest system osłonowy TEAFLEX do instalacji elektrycznych który chcielibyśmy zaproponować jako zamienniki do części pozycji z zadania nr 7. Bardzo proszę o odpowiedź. 
Przesyłam w załączeniu wykaz pozycji z zadania nr 7  LP.281.8.2019 do których możemy zaproponować zamienniki Teaflex.
Odpowiedź 1 -  WYJAŚNIENIE  
Zamawiający w zadaniu nr 7 nie dopuszcza innych producentów, niż wskazani w formularzu cenowym. Równocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. I. 5 SIWZ, który stanowi, że  w pozycjach gdzie wskazany jest producent lub jego numer katalogowy nie dopuszcza się oferowania produktów innych producentów. 

Pytanie 2

Dot. zad. nr 3 poz. 111 do 116 rury karbowane – Proszę o zmianę jednostki miary z szt. na metry bieżące.
Odpowiedź 2 -  ZMIANA  

Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 110 do 116 zmienia jednostkę miary (kolumna nr 4) ze sztuk na metry bieżące.  

Pytanie 3
Zadanie 3 Pozycja 36,  YY11713942ZZ Oprawa warsztatowa przenośna LED akumulatorowa 6000-6500K Kanlux 07951. Oprawa została wycofana z produkcji i nie jest już dostępna, Prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego.

Odpowiedź 3 -  ZMIANA   

Zamawiający usuwa pozycję nr 36 w zadaniu nr 3 – prosimy o nie wycenianie tej pozycji,

Pytanie 4
Zadanie 3 Pozycja 43, YY11750212ZZ Latarka oprawa warsztatowa LED EMOS SSD-6605/P4501. Oprawa została wycofana z produkcji , zastąpił ją nowy produkt o numerze katalogowym P4525, prosimy o zmianę numeru katalogowego.

Odpowiedź 4 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 43 w zadaniu nr 3, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy / producent – przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy / producent – po zmianie 

	43
	YY11750212ZZ
	LATARKA OPRAWA WARSZTAT LED EMOS SSD-6605/P4501
	LATARKA OPRAWA WARSZTAT LED EMOS SSD-P4525


Pytanie 5
Zadanie 3 Pozycja 62, TC00215010ZZ Wentylator NBM-MAT 5920PL-05W-B10-D00 24V Wentylator aktualnie jest niedostępny na terenie Uni Europejskiej, został zastąpiony wentylatorem o większej wydajności i numerze katalogowym 5920PL-05W-D00 24V, prosimy o wyrażenie zgody na zamianę.

Odpowiedź 5 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 62 w zadaniu nr 3, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy / producent – przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy / producent – po zmianie 

	62
	TC00215010ZZ
	WENTYLATOR NBM - MAT 5920PL-05W-B10-D00 24V
	WENTYLATOR NBM - MAT 5920PL-05W-D00 24V


Pytanie 6
Zadanie 3 Pozycja 101, YY13440148ZZ Rura termokurczliwa RPK z klejem 20/6. Firma Ergom nie produkuje rury RPK o takim wymiarze, prosimy o zmianę na RPK 18/6 , lub zgodę na dostawę rury termokurczliwej z klejem o wymiarze 20/6 lecz innej firmy.

Odpowiedź 6 -  WYJAŚNIENIE   

Zamawiający nie wskazuje producenta produktu w zadaniu nr 3 poz. 101. Dostarczony produkt ma być zgodny z podanym opisem tj. : RURA TERMOKURCZLIWA RPK Z KLEJEM 20/6

Pytanie 7
Zadanie 3 Pozycja 104, YY13440151ZZ Rura termokurczliwa RPK z klejem 16/8.  Firma Ergom nie produkuje rury termokurczliwej RPK o takim wymiarze, prosimy o zmianę na RPK 18/6 .

Odpowiedź 7 -  WYJAŚNIENIE   

Zamawiający nie wskazuje producenta produktu w zadaniu nr 3 poz. 104. Dostarczony produkt ma być zgodny z podanym opisem tj. : RURA TERMOKURCZ RPK Z KLEJEM 16/8

Pytanie 8
Zadanie 4 Pozycja 4  TD00783021ZZ Stycznik  3TC4417-0AM4  230VDC Siemens. Został wycofany z produkcji, prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego.

Odpowiedź 8 -  ZMIANA   

Zamawiający usuwa pozycję nr 4 w zadaniu nr 4 – prosimy o nie wycenianie tej pozycji,

Pytanie 9 
Zadanie 4 Pozycja 5 TE00585015ZZ Stycznik 3RT1017-2KB41 24VDC Siemens. Został wycofany z produkcji, prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego, lub zastąpieniem stycznikiem 3RT2017-2KB41.
Odpowiedź 9 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 5 w zadaniu nr 4, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy– przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy– po zmianie 

	5
	TE00585015ZZ
	STYCZNIK 3RT17 - 2KB41 24VDC 5,5KW/400 SIMENS 3RT1017-2KB41
	STYCZNIK 3RT17 - 2KB41 24VDC 5,5KW/400 SIMENS 3RT2017-2KB41


Pytanie 10 
Zadanie 4 Pozycja 16 TP00885050ZZ Stycznik 3RT1024-3KB40. Został wycofany z produkcji, prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego, lub zastąpieniem stycznikiem 3RT1024-2KB40.

Odpowiedź 10 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 16 w zadaniu nr 4, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy– przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy– po zmianie 

	16
	TP00885050ZZ
	STYCZNIK PRĄDU ZMIENNEGO SIMENS 3RT1024-3KB40
	STYCZNIK PRĄDU ZMIENNEGO SIMENS 3RT1024-2KB40


Pytanie 11
Zadanie 4 Poz. 91 YY11249951ZZ Ogranicznik przeciwprzepięciowy ON-300 B+C 230-400V Legrand 603953. Został zastąpiony nowym produktem o numerze katalogowym 412253, prosimy o zmianę numeru katalogowego.

Odpowiedź 11 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 91 w zadaniu nr 4, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy– przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy– po zmianie 

	91
	YY11249951ZZ
	OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ON-300 B+C 4P 230 - 400 V  LEGRAND 603953
	OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ON-300 B+C 4P 230 - 400 V  LEGRAND 412253


Pytanie 12
Zadanie 4 Pozycja 94 YY11250172ZZ Stycznik 3RT1017-2KB42-0LA0 Siemens. Został wycofany z produkcji, prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego, lub zastąpieniem stycznikiem 3RT2017-2KB42-0LA0.

Odpowiedź 12 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 94 w zadaniu nr 4, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy– przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy– po zmianie 

	94
	YY11250172ZZ
	STYCZNIK SIEMENS 3RT1017-2KB42-0LA0
	STYCZNIK SIEMENS 3RT2017-2KB42-0LA0


Pytanie 13
Zadanie 4 Pozycja 104 YY11617024ZZ Wyłącznik silnikowy 0,22-0,32A 3RV1011-0DA20 Siemens. Został wycofany z produkcji, prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego, lub zastąpieniem wyłącznikiem 3RV2011-0DA20 (…) 

Odpowiedź 13 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 104 w zadaniu nr 4, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy– przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy– po zmianie 

	104
	YY11617024ZZ
	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SIRUS 3P 440-690AC 0,22-0,32A IP20 SIEMENS 3RV-1011-0DA2-0
	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SIRUS 3P 440-690AC 0,22-0,32A IP20 SIEMENS 3RV2011-0DA20


Pytanie 14
Zadanie 4 Pozycja 199 YY11249171ZZ Wyłącznik nadmiarowy seria S281 UC K8 ABB. Seria S281 została zastąpiona nowymi wyłącznikami S201M, prosimy o zmianę oznaczenia i dopisanie poprawnego numeru katalogowego 2CDS271061R0407. 

Odpowiedź 14 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 199 w zadaniu nr 4, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy– przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy– po zmianie 

	199
	YY11249171ZZ
	WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S281 UC K8 GHS2810164R0407 ABB
	WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S201M UC K8 2CDS271061R0407


Pytanie 15 
Zadanie 4 Pozycja 200 YY11249172ZZ Wyłącznik nadmiarowy seria S281 UC K2 ABB. Seria S281 została zastąpiona nowymi wyłącznikami S201M, prosimy o zmianę oznaczenia i dopisanie poprawnego numeru katalogowego 2CDS271061R0277.

Odpowiedź 15 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 200 w zadaniu nr 4, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy– przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy– po zmianie 

	200
	YY11249172ZZ
	WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S281 UC K2/ S201M-K2UC ABB GHS0810164R0277
	WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S201M UC K2/ S201M-K2UC ABB 2CDS271061R0277


Pytanie 16
Zadanie 4 Pozycja 201 YY11249173ZZ Wyłącznik nadmiarowy seria S281 UC K10 ABB.  Seria S281 została zastąpiona nowymi wyłącznikami S201M, prosimy o zmianę oznaczenia i dopisanie poprawnego numeru katalogowego 2CDS271061R0427 .

Odpowiedź 16 -  ZMIANA   

Zamawiający  zmienia opis pozycji nr 201 w zadaniu nr 4 oraz ilość sztuk z 4 na 10, jak poniżej :

	L.p.
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy– przed zmianą 
	Nazwa / nr katalogowy– po zmianie 
	Ilość – przed zmianą
	Ilość – po zmianie

	201
	YY11249173ZZ
	WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S281 UC K10/ S201M-K10UC ABB GHS2810164R0427
	WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SERIA S201M UC K10/ S201M-K10UC ABB 2CDS271061R0427
	4
	10


Pytanie 17
Zadanie 4 Pozycja 213 Pozycja powtórzona z pozycją 201. Seria S281 została zastąpiona nowymi wyłącznikami S201M, prosimy o zmianę oznaczenia i dopisanie poprawnego numeru katalogowego 2CDS271061R0427.

Odpowiedź 17 -  ZMIANA   

Zamawiający wykreśla pozycję nr 213 w zadaniu nr 4.
Pytanie 18
Zadanie 5  Pozycja 31 TP00885051ZZ  Przekaźnik zwłoczny 3RU1126-1FDO Siemens. Został wycofany z produkcji, prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego, lub zastąpieniem wyłącznikiem 3RU2126-1FC0. Uwaga, nie jest to zamiennik 1:1, może wystąpić problem z montażem do starych styczników.

Odpowiedź 18-  ZMIANA   

Zamawiający wykreśla pozycję nr 31 w zadaniu nr 5 – prosimy nie wyceniać tej pozycji.

Pytanie 19
Zadanie 5  Pozycja 32 TP00885052ZZ  Przekaźnik zwłoczny 3RU1126-1CDO Siemens. Został wycofany z produkcji, prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego, lub zastąpieniem wyłącznikiem 3RU2126-1CC0.  Uwaga, nie jest to zamiennik 1:1, może wystąpić problem z montażem do starych styczników.

Odpowiedź 19 -  ZMIANA   

Zamawiający wykreśla pozycję nr 32 w zadaniu nr 5 – prosimy nie wyceniać tej pozycji.

Równocześnie zamawiający  w zadaniu nr 5 dodaje pozycję l.p. 36, którą Wykonawca zobowiązany jest wycenić: 

	Lp
	Nr pozycji Zamawiającego
	Nazwa / nr katalogowy
	JM
	Ilość

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	36
	YY09054455ZZ
	PRZEKAŹNIK SIEMENS V23 009-A7-A101 TE CONNECTIVITY/AXICOM 4-1393800-6  
	szt. 
	6


W związku z wprowadzonymi zmianami w zadaniach 3, 4, 5 prosimy o sporządzenie oferty na zmienionych formularzach cenowych stanowiących załączniki do niniejszego pisma. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni zmian wprowadzonych niniejszym pismem, Zamawiający odpowiednio uzna, że:

a) są to inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty i poprawi je zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, 

b) przeliczy wartość danego zadania z uwzględnieniem wykreślonych pozycji. 

c) odrzuci ofertę w zadaniu nr 5 w przypadku braku wyceny dołożonej niniejszym pismem pozycji  36.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LP.281.8.2019.

Z poważaniem,
Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki do SIWZ
(zmieniony załącznik nr 3.3,3.4,3.5)
1 x aa
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