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Kraków, dnia 06.04.2018 r.

Znak sprawy: LZ-281-31/18
LZ/ZP/895/18
Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ
Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Remont sieci ciepłowniczej 
w obszarze Brożka - Rzemieślnicza”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: 
LZ-281-31/18
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: LZ-281-31/18, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 
w Krakowie wyjaśnia:

  Pytanie 1
„Zgodnie z Przedmiarem Robót prace polegające na wymianie rurociągów c.o. i c.w.u. należy prowadzić w zamkniętym kanale technologicznym (przeciągając m.in. rurociągi na odległości około 100mb) z możliwością otwarcia w/w kanału tylko w 2 miejscach i to na niewielkiej powierzchni. Prosimy zatem o podanie wymiarów kanału technologicznego oraz przedstawienia dokumentacji fotograficznej w/w kanału.”  
	Odpowiedź 1 


Zamawiający informuje, że wymiary kanału przy budynku administracyjnym wzdłuż torów postojowych wynoszą: wysokość – 1,5m, szerokość – 1,5m. Wymiary komory w miejscu wejścia do kanału wynoszą: szerokość – 4,1m, wysokość – 1,7m,  długość – 5,0m.

Dokumentacja fotograficzna przeznaczonej do remontu sieci ciepłowniczej (4 zdjęcia) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
Pytanie 2
„Prosimy o informację, czy w trakcie realizacji robót należy utrzymać ciągłą dostawę ciepłej wody użytkowej.”

	Odpowiedź 2 


TAK. Przez cały okres realizacji należy zachować ciągłość dostawy ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji do wszystkich obiektów na trasie remontowanej sieci. Odcięcie dostawy cieplej wody  na odcinku początkowym i wpięcie na odcinku końcowym w poszczególnych budynkach możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w dni wolne od pracy w godzinach nocnych.

 Pytanie 3
„Zwracamy się również z prośbą o zaznaczenie na Szkicu lokalizacyjnym średnic planowanych rurociągów oraz ich tras, a także średnic rurociągów do których wykonane mają być podłączenia.”

	Odpowiedź 3 


Szkic lokalizacyjny sieci c.o. z zaznaczonymi trasami oraz średnicami rurociągów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 28.03.2018 r. oraz 04.04.2018 r. odbyło się zebranie z Wykonawcami w celu pokazania miejsca, w którym zlokalizowana jest sieć c.o. przeznaczona do remontu oraz wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podczas przeprowadzonych zebrań nie zgłoszono wątpliwości wymagających wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LZ-281-31/18.
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